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Математическая модель установившихся режимов ЭС представляется 
совокупностью уравнений, которое формируется на основе схем замещения и 
физических законов и позволяют описать установившийся режим. Наиболее 
распространенной формой уравнений установившегося режима (УУР), 
применяемых при расчетах на ЭВМ, является система уравнений узловых 
напряжений (УУН). 
Для того, чтобы представить УУН в форме баланса мощностей в полярных 
координатах, необходимо выразить комплекс напряжения Uk через модуль Vk и 
фазовый угол сдвига δk комплекса напряжения относительно напряжения 
базисного узла [1, с. 39]: 
 
УУР в форме баланса токов [1, с. 36]: 
Если каждое k-е уравнение системы УУР в форме баланса токов умножить 
на соответствующий сопряженный комплекс напряжения Uk*, то можно 







где  – небаланс тока в узле k, А; 
U – комплексная величина напряжения в электрической сети; 
P, Q – активная и реактивная мощности, отдаваемые генератором в 
сеть; 










где  – небаланс полной мощноси; 
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Используя (1.1), УУР в форме баланса мощностей (1.4) и сделав некоторые 
простые преобразования, получаем УУН в форме баланса мощностей в 
полярной системе координат [1, с. 40]: 
 
Проведем расчет режима следующей электрической сети, схема которой 
показана на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 - Заданная схема сети с исходными данными 
 
Составим систему УУН в форме баланса мощностей в полярных 
координатах.  
Рассчитаем активную и реактивную проводимости, G и B: 
 
 
где  – небаланс активной мощности; 
G – активная проводимость; 
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Зададим напряжение в балансирующем узле и начальные приближения: 
 
 
Блок решения УУН в программе Mathcad:  
 
Переведем углы в градусы: 
 
Проверим выполненные расчеты с помощью программы RastrWin. На 
рисунках 2, 3 и 4 представлены результаты расчета по программе. 
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Рисунок 3 - Исходные данные и результаты расчетов по узлам 
 
Рисунок 4 - Схема электрической сети с режимными параметрами 
 
По результатам проведенных расчетов видно, что рассчитанные значения 
модуля напряжения и фазового угла получились практически одинаковыми. 
Расчет системы уравнений узловых напряжений в форме баланса мощностей в 
полярных координатах применим для схем, не содержащих в своем составе 
генерирующих источников, кроме балансирующего узла по активной и 
реактивной мощности (станция, ведущая по частоте, узел типа U, δ). 
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